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КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р I Ш Е Н Н Я
16.08.2019 №223
Про затвердження норм 
питомих витрат теплової 
енергії на опалення об’єктів,
теплопостачання яких здійснює 
комунальне підприємство

Кам’янської міської ради
«Кам’янська теплопостачальна 
компанія»

З метою забезпечення опалення житлових будинків міста, будівель бюджетних установ та інших споживачів. ураховуючи лист директора комунального підприємства Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія» Гладнєва В.В. (вх. від 05.08.2019 № 13-10/125), відповідно до постанови НКРЕКП №308 від 22.03.2017 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання», пункту 3. ч.1 ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», керуючись ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:
1. Затвердити норми питомих витрат теплової енергії на опалення об’єктів, теплопостачання яких здійснює комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія»:

1.1. Норми питомих витрат теплової енергії на опалення житлових будинків (додаток 1).
1.2 Норми питомих витрат теплової енергії на опалення бюджетних організацій та інших споживачів (додаток 2).
1.3 Норми питомих витрат теплової енергії на опалення будівель бюджетних організацій та інших споживачів за їх призначенням (додаток 3).

1.4 Норми питомих витрат теплоти на гаряче водопостачання 
для бюджетних установ і організацій та інших споживачів (додаток 4).

2. Комунальному підприємству Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія» (Гладнєв) здійснювати розрахунки планових 
та фактичних обсягів теплової енергії на підставі норм питомих витрат теплової енергії на опалення житлових будинків, будівель бюджетних установ та інших споживачів, затверджених цим рішенням.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради 
Сауся К.В.   
Міський голова



                     
        
А.Л. БІЛОУСОВ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

міської ради
від 16.08.2019 №223                                                                                                                                                     

НОРМИ 
питомих витрат теплової енергії на опалення житлових будинків,теплопостачання яких здійснює 
комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія»
	Найменування споживачів
	Разом: вул.Алтайська, 32А, Колеусівська, 26, Дальня, 22А, Народна,19,Б.Хмельницького,7, Індустріальна, 2
	пр-т Ювілейний, 43А
	пр-т Ювілейний, 45А
	пр-т Ювілейний, 47А

	Опалювальний сезон
	t, °С
	діб
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом

	
	
	
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²

	
	-0,2
	172
	0,085
	0,201
	0,094
	0,191
	-
	0,191
	0,327
	-
	0,327
	0,191
	-
	0,191

	жовтень
	9,0
	12
	0,0029
	0,0069
	0,0032
	0,0066
	-
	0,0066
	0,0113
	-
	0,0113
	0,0066
	-
	0,0066

	листопад
	2,2
	30
	0,0129
	0,0304
	0,0142
	0,0289
	-
	0,0289
	0,0495
	-
	0,0495
	0,0289
	-
	0,0289

	грудень
	-2,5
	31
	0,0173
	0,0408
	0,0191
	0,0388
	-
	0,0388
	0,0664
	-
	0,0664
	0,0388
	-
	0,0388

	січень
	-4,7
	31
	0,0191
	0,0452
	0,0211
	0,0429
	-
	0,0429
	0,0735
	-
	0,0735
	0,0429
	-
	0,0429

	лютий
	-3,8
	28
	0,0166
	0,0392
	0,0183
	0,0372
	-
	0,0372
	0,0637
	-
	0,0637
	0,0372
	-
	0,0372

	Продовження додатка 1 

	Найменування споживачів
	Разом: вул.Алтайська, 32А, Колеусівська, 26, Дальня, 22А, Народна,19, Б.Хмельницького,7 Індустріальна, 2
	пр-т Ювілейний, 43А
	пр-т Ювілейний, 45А
	пр-т Ювілейний, 47А

	Опалювальний сезон
	t, °С
	діб
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом

	
	
	
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²

	
	-0,2
	172
	0,085
	0,201
	0,094
	0,191
	-
	0,191
	0,327
	-
	0,327
	0,191
	-
	0,191

	березень
	1,1
	31
	0,0142
	0,0336
	0,0157
	0,0320
	-
	0,0320
	0,0547
	-
	0,0547
	0,0320
	-
	0,0320

	квітень
	9,6
	9
	0,0021
	0,0049
	0,0023
	0,0046
	-
	0,0046
	0,0079
	-
	0,0079
	0,0046
	-
	0,0046

	Найменування споживачів


	пр-т Ювілейний, 49А
	пр-т Ювілейний, 53А(51)
	пр-т Ювілейний, 53А(53)
	пр-т Ювілейний, 57А(55)

	Опалювальний сезон
	t, °С
	діб
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом

	
	
	
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²

	
	-0,2
	172
	0,191
	-
	0,191
	0,216
	-
	0,216
	0,327
	-
	0,327
	0,191
	-
	0,191

	жовтень
	9,0
	12
	0,0066
	-
	0,0066
	0,0075
	-
	0,0075
	0,0113
	-
	0,0113
	0,0066
	-
	0,0066

	листопад
	2,2
	30
	0,0289
	-
	0,0289
	0,0327
	-
	0,0327
	0,0495
	-
	0,0495
	0,0289
	-
	0,0289

	грудень
	-2,5
	31
	0,0388
	-
	0,0388
	0,0438
	-
	0,0438
	0,0664
	-
	0,0664
	0,0388
	-
	0,0388

	                                                                                                                                                                  Продовження додатка 1

	Найменування споживачів


	пр-т Ювілейний, 49А
	пр-т Ювілейний, 53А(51)
	пр-т Ювілейний, 53А(53)
	пр-т Ювілейний, 57А(55)

	Опалювальний сезон
	t, °С
	діб
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом

	
	
	
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²

	
	-0,2
	172
	0,191
	-
	0,191
	0,216
	-
	0,216
	0,327
	-
	0,327
	0,191
	-
	0,191

	січень
	-4,7
	31
	0,0429
	-
	0,0429
	0,0485
	-
	0,0485
	0,0735
	-
	0,0735
	0,0429
	-
	0,0429

	лютий
	-3,8
	28
	0,0372
	-
	0,0372
	0,0421
	-
	0,0421
	0,0637
	-
	0,0637
	0,0372
	-
	0,0372

	березень
	1,1
	31
	0,0320
	-
	0,0320
	0,0361
	-
	0,0361
	0,0547
	-
	0,0547
	0,0320
	-
	0,0320

	квітень
	9,6
	9
	0,0046
	-
	0,0046
	0,0053
	-
	0,0053
	0,0079
	-
	0,0079
	0,0046
	-
	0,0046

	Найменування споживачів


	пр-т Ювілейний, 57А(57) 
	пр-т Ювілейний, 59А(59)
	пр-т Ювілейний, 59А(61)
	пр-т Ювілейний, 65А(63)

	Опалювальний сезон
	t, °С
	діб
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом

	
	
	
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²

	
	-0,2
	172
	0,191
	-
	0,191
	0,327
	-
	0,327
	0,327
	-
	0,327
	0,327
	-
	0,327

	жовтень
	9,0
	12
	0,0066
	-
	0,0066
	0,0113
	-
	0,0113
	0,0113
	-
	0,0113
	0,0113
	-
	0,0113

	листопад
	2,2
	30
	0,0289
	-
	0,0289
	0,0495
	-
	0,0495
	0,0495
	-
	0,0495
	0,0495
	-
	0,0495

	грудень
	-2,5
	31
	0,0388
	-
	0,0388
	0,0664
	-
	0,0664
	0,0664
	-
	0,0664
	0,0664
	-
	0,0664

	Продовження додатка 1

	Найменування споживачів


	пр-т Ювілейний, 57А(57) 
	пр-т Ювілейний, 59А(59)
	пр-т Ювілейний, 59А(61)
	пр-т Ювілейний, 65А(63)

	Опалювальний сезон
	t, °С
	діб
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом

	
	
	
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²

	
	-0,2
	172
	0,191
	-
	0,191
	0,327
	-
	0,327
	0,327
	-
	0,327
	0,327
	-
	0,327

	січень
	-4,7
	31
	0,0429
	-
	0,0429
	0,0735
	-
	0,0735
	0,0735
	-
	0,0735
	0,0735
	-
	0,0735

	лютий
	-3,8
	28
	0,0372
	-
	0,0372
	0,0637
	-
	0,0637
	0,0637
	-
	0,0637
	0,0637
	-
	0,0637

	березень
	1,1
	31
	0,0320
	-
	0,0320
	0,0547
	-
	0,0547
	0,0547
	-
	0,0547
	0,0547
	-
	0,0547

	квітень
	9,6
	9
	0,0046
	-
	0,0046
	0,0079
	-
	0,0079
	0,0079
	-
	0,0079
	0,0079
	-
	0,0079

	Найменування споживачів


	пр-т Ювілейний, 65А(65) 
	пр-т Ювілейний, 69А(67)
	пр-т Ювілейний, 69А(69)
	пр-т Ювілейний, 71А

	Опалювальний сезон
	t, °С
	діб
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом

	
	
	
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²

	
	-0,2
	172
	0,327
	-
	0,327
	0,327
	-
	0,327
	0,327
	-
	0,327
	0,327
	-
	0,327

	жовтень
	9,0
	12
	0,0113
	-
	0,0113
	0,0113
	-
	0,0113
	0,0113
	-
	0,0113
	0,0113
	-
	0,0113

	листопад
	2,2
	30
	0,0495
	-
	0,0495
	0,0495
	-
	0,0495
	0,0495
	-
	0,0495
	0,0495
	-
	0,0495

	грудень
	-2,5
	31
	0,0664
	-
	0,0664
	0,0664
	-
	0,0664
	0,0664
	-
	0,0664
	0,0664
	-
	0,0664

	Продовження додатка 1

	Найменування споживачів


	пр-т Ювілейний, 65А(65) 
	пр-т Ювілейний, 69А(67)
	пр-т Ювілейний, 69А(69)
	пр-т Ювілейний, 71А

	Опалювальний сезон
	t, °С
	діб
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом
	ПО
	без ПО
	Разом

	
	
	
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²
	Гкал/м²

	
	-0,2
	172
	0,327
	-
	0,327
	0,327
	-
	0,327
	0,327
	-
	0,327
	0,327
	-
	0,327

	січень
	-4,7
	31
	0,0735
	-
	0,0735
	0,0735
	-
	0,0735
	0,0735
	-
	0,0735
	0,0735
	-
	0,0735

	лютий
	-3,8
	28
	0,0637
	-
	0,0637
	0,0637
	-
	0,0637
	0,0637
	-
	0,0637
	0,0637
	-
	0,0637

	березень
	1,1
	31
	0,0547
	-
	0,0547
	0,0547
	-
	0,0547
	0,0547
	-
	0,0547
	0,0547
	-
	0,0547

	квітень
	9,6
	9
	0,0079
	-
	0,0079
	0,0079
	-
	0,0079
	0,0079
	-
	0,0079
	0,0079
	-
	0,0079


 Перший заступник міського голови 

 з питань діяльності виконавчих органів 

 міської ради                                                                                            


            



О.А.Чернишов

	Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
міської ради  
від 16.08.2019 №223  

НОРМИ

           питомих витрат теплової енергії на опалення бюджетних організацій та інших споживачів, теплопостачання 
яких здійснює комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія»


	Звітний період 
	Норм. температура 
зовнішнього повітря, оС
	Кількість опалювальних діб
	Питома норма, Гкал/м2

	Січень
	-4,7
	31
	0,0384

	Лютий
	-3,8
	28
	0,0333

	Березень
	+1,1
	31
	0,0286

	Квітень
	+9,6
	9
	0,0041

	Жовтень
	+9,0
	12
	0,0059

	Листопад
	+2,2
	30
	0,0259

	Грудень
	-2,5
	31
	0,0347

	Рік
	-0,2
	172
	0,171


Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів 
міської ради                                                                                                                                                                      О.А.Чернишов

Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету
міської ради 
від 16.08.2019 №223  
	НОРМИ
питомих витрат теплової енергії на опалення будівель бюджетних установ та організацій за їх призначенням, 
теплопостачання яких здійснює комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія»


	Призначення будівлі

Аптеки 

Адмінбудівлі

Рік спорудження

до 1980

після 1981

до 1980

після 1981

Об'єм будівлі, м³

< 5 000

> 5000

< 5 000

> 5000

< 5 000

5-10 тис.

10-15 тис.

> 15000

< 5 000

5-10 тис.

10-15 тис.

>15000

qtро
ккал/м3годºС

0,47

0,33

0,47

0,33

0,43

0,38

0,35

0,32

0,46

0,38

0,35

0,32

tвн
ºС

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

&

 

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

qро
ккал/м3годºС

21,67452

15,21828

21,6745

15,21828

19,82988

17,52408

16,14060

14,75712

21,21336

17,52408

16,14060

14,75712

qср
ккал/м3год

9,39229

6,59459

9,3923

6,59459

8,59295

7,59377

6,99426

6,394752

9,19246

7,59377

6,99426

6,39475

q

Гкал/м3о.п.

0,038771

0,027222

0,038771

0,027222

0,035472

0,031347

0,028872

0,026398

0,037946

0,031347

0,028872

0,026398

 

tнв,ºС

τ,днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

9

12

0,001337

0,000939

0,001337

0,000939

0,001224

0,001081

0,000996

0,000911

0,001309

0,001081

0,000996

0,000911

листопад

2,2

30

0,005870

0,004121

0,005870

0,004121

0,005370

0,004746

0,004371

0,003996

0,005744

0,004746

0,004371

0,003996

грудень

-2,5

31

0,007869

0,005525

0,007869

0,005525

0,007200

0,006362

0,005860

0,005358

0,007702

0,006362

0,005860

0,005358

січень

-4,7

31

0,008714

0,006118

0,008714

0,006118

0,007972

0,007045

0,006489

0,005933

0,008528

0,007045

0,006489

0,005933

лютий

-3,8

28

0,007558

0,005307

0,007558

0,005307

0,006915

0,006111

0,005628

0,005146

0,007398

0,006111

0,005628

0,005146

березень

1,1

31

0,006487

0,004555

0,006487

0,004555

0,005935

0,005245

0,004831

0,004417

0,006349

0,005245

0,004831

0,004417

квітень

9,6

9

0,000936

0,000657

0,000936

0,000657

0,000856

0,000757

0,000697

0,000637

0,000916

0,000757

0,000697

0,000637

 

-0,2

172

0,038771

0,027222

0,038771

0,027222

0,035472

0,031347

0,028872

0,026398

0,037946

0,031347

0,028872

0,026398

Продовження додатка 3 
Призначення будівлі

Підприємства культурно-побутового призначення та торгівлі

Клуби

Призначення будівлі

Рік спорудження

до 1980

після 1981

до 1980

після 1981

Рік спорудження

Об'єм будівлі, м³

< 5 000

5-10 тис.

>10000

< 5 000

5-10 тис.

> 10000

< 5 000

5-10 тис.

>10000

< 5 000

5-10 тис.

>10000

qtро
ккал/м3годºС

0,36

0,33

0,28

0,36

0,33

0,28

0,37

0,33

0,3

0,39

0,34

0,31

tвн
ºС

18

18

18

18

18

18

16

16

16

16

16

16

&

 

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

qро
ккал/м3год

16,60176

15,21828

12,91248

16,60176

15,21828

12,91248

16,25040

14,49360

13,17600

17,12880

14,93280

13,61520

qср
ккал/м3год

7,19410

6,59459

5,59541

7,19410

6,59459

5,59541

6,58141

5,86991

5,33628

6,93716

6,04778

5,51416

q

Гкал/м3о.п.

0,029697

0,027222

0,023098

0,029697

0,027222

0,023098

0,027168

0,024231

0,022028

0,028637

0,024965

0,022762

 

tнв,ºС

τ,днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

9

12

0,001024

0,000939

0,000797

0,001024

0,000939

0,000797

0,000819

0,000730

0,000664

0,000863

0,000753

0,000686

листопад

2,2

30

0,004496

0,004121

0,003496

0,004496

0,004121

0,003496

0,004036

0,003599

0,003272

0,004254

0,003708

0,003381

грудень

-2,5

31

0,006028

0,005525

0,004688

0,006028

0,005525

0,004688

0,005590

0,004986

0,004533

0,005893

0,005137

0,004684

січень

-4,7

31

0,006674

0,006118

0,005191

0,006674

0,006118

0,005191

0,006255

0,005579

0,005072

0,006593

0,005748

0,005241

лютий

-3,8

28

0,005789

0,005307

0,004503

0,005789

0,005307

0,004503

0,005404

0,004820

0,004382

0,005696

0,004966

0,004528

березень

1,1

31

0,004969

0,004555

0,003865

0,004969

0,004555

0,003865

0,004503

0,004016

0,003650

0,004746

0,004137

0,003772

квітень

9,6

9

0,000717

0,000657

0,000558

0,000717

0,000657

0,000558

0,000561

0,000501

0,000455

0,000592

0,000516

0,000470

 

-0,2

172

0,029697

0,027222

0,023098

0,029697

0,027222

0,023098

0,027168

0,024231

0,022028

0,028637

0,024965

0,022762

Призначення будівлі

Кінотеатри

Санаторії-профілакторії

Рік спорудження

до 1980

після 1981

до 1980

після 1981

Об'єм будівлі, м³

< 5 000

5-10 тис.

>10000

< 5 000

5-10 тис.

> 10000

< 5 000

5-15 тис.

>15000

< 5 000

5-15 тис.

>15000

qtро
ккал/м3годºС

0,36

0,32

0,3

0,42

0,37

0,32

0,48

0,38

0,34

0,48

0,38

0,34

tвн
ºС

18

18

18

18

18

18

20

20

20

20

20

20

&

 

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

qро
ккал/м3год

16,60176

14,75712

13,83480

19,36872

17,06292

14,75712

23,18976

18,35856

16,42608

23,18976

18,35856

16,42608

qср
ккал/м3год

7,19410

6,39475

5,99508

8,39311

7,39393

6,394752

10,64621

8,428248

7,541064

10,64621

8,42825

7,541064

q

Гкал/м3о.п.

0,029697

0,026398

0,024748

0,034647

0,030522

0,026398

0,043948

0,034792

0,031130

0,043948

0,034792

0,031130

Продовження додатка 3
Призначення будівлі

Кінотеатри

Санаторії-профілакторії

Рік спорудження

до 1980

після 1981

до 1980

після 1981

Об'єм будівлі, м³

< 5 000

5-10 тис.

>10000

< 5 000

5-10 тис.

> 10000

< 5 000

5-15 тис.

>15000

< 5 000

5-15 тис.

>15000

tнв,ºС

τ,днів

жовтень

9

12

0,001025

0,000911

0,000854

0,001195

0,001053

0,000911

0,001669

0,001322

0,001182

0,001669

0,001322

0,001182

листопад

2,2

30

0,004496

0,003996

0,003746

0,005245

0,004620

0,003996

0,006753

0,005346

0,004784

0,006753

0,005346

0,004784

грудень

-2,5

31

0,006027

0,005358

0,005023

0,007032

0,006195

0,005358

0,008821

0,006983

0,006248

0,008821

0,006983

0,006248

січень

-4,7

31

0,006674

0,005933

0,005562

0,007787

0,006860

0,005933

0,009683

0,007666

0,006859

0,009683

0,007666

0,006859

лютий

-3,8

28

0,005789

0,005146

0,004825

0,006754

0,005950

0,005146

0,008428

0,006672

0,005970

0,008428

0,006672

0,005970

березень

1,1

31

0,004969

0,004417

0,004141

0,005797

0,005107

0,004417

0,007410

0,005866

0,005249

0,007410

0,005866

0,005249

квітень

9,6

9

0,000717

0,000637

0,000597

0,000837

0,000737

0,000637

0,001184

0,000937

0,000838

0,001184

0,000937

0,000838

 

-0,2

172

0,029697

0,026398

0,024748

0,034647

0,030522

0,026398

0,043948

0,034792

0,031130

0,043948

0,034792

0,031130

Призначення будівлі

Театри

Дитячі будинкі

Рік спорудження

до 1980

після 1981

до 1980

після 1981

Об'єм будівлі, м³

< 10 000

10-15 тис.

15-20 тис.

20-30 тис.

> 30000

< 10 000

10-15 тис.

15-20 тис.

20-30 тис.

> 30000

<  15000

> 15000

qtро
ккал/м3годºС

0,29

0,27

0,22

0,2

0,18

0,29

0,27

0,22

0,2

0,18

0,35

0,35

tвн
ºС

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

&

 

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

qро
ккал/м3год

13,37364

12,45132

10,14552

9,22320

8,30088

13,37364

12,45132

10,14552

9,22320

8,30088

16,14060

16,14060

qср
ккал/м3год

5,795244

5,395572

4,39639

3,99672

3,59705

5,79524

5,39557

4,39639

3,99672

3,59705

6,99426

6,99426

q

Гкал/м3о.п.

0,023923

0,022273

0,018148

0,016498

0,014849

0,023923

0,022273

0,018148

0,016498

0,014849

0,028872

0,028872

 

tнв,ºС

τ,днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

9

12

0,000825

0,000768

0,000626

0,000569

0,000512

0,000825

0,000768

0,000626

0,000569

0,000512

0,000996

0,000996

листопад

2,2

30

0,003621

0,003372

0,002747

0,002498

0,002248

0,003621

0,003372

0,002747

0,002498

0,002248

0,004371

0,004371

грудень

-2,5

31

0,004855

0,004520

0,003683

0,003349

0,003014

0,004855

0,004520

0,003683

0,003349

0,003014

0,005860

0,005860

січень

-4,7

31

0,005377

0,005006

0,004079

0,003708

0,003337

0,005377

0,005006

0,004079

0,003708

0,003337

0,006489

0,006489

Продовження додатка 3
Призначення будівлі

Театри

Дитячі будинкі

Рік спорудження

до 1980

після 1981

до 1980

після 1981

Об'єм будівлі, м³

< 10 000

10-15 тис.

15-20 тис.

20-30 тис.

> 30000

< 10 000

10-15 тис.

15-20 тис.

20-30 тис.

> 30000

<  15000

> 15000

лютий

-3,8

28

0,004664

0,004342

0,003538

0,003216

0,002895

0,004664

0,004342

0,003538

0,003216

0,002895

0,005628

0,005628

березень

1,1

31

0,004003

0,003727

0,003037

0,002760

0,002485

0,004003

0,003727

0,003037

0,002760

0,002485

0,004831

0,004831

квітень

9,6

9

0,000578

0,000538

0,000438

0,000398

0,000358

0,000578

0,000538

0,000438

0,000398

0,000358

0,000697

0,000697

-0,2

172

0,023923

0,022273

0,018148

0,016498

0,014849

0,023923

0,022273

0,018148

0,016498

0,014849

0,028872

0,028872

Призначення будівлі

Школи

Школи-інтернати

Рік спорудження

до 1980

після 1981

до 1980

після 1981

Об'єм будівлі, м³

< 5 000

5-10 тис.

> 10000

< 5 000

5-10 тис.

> 10000

< 5 000

5-10 тис.

> 10000

< 5 000

5-10 тис.

> 10000

qtро
ккал/м3годºС

0,39

0,35

0,33

0,42

0,38

0,35

0,42

0,38

0,35

0,42

0,38

0,35

tвн
ºС

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

&

 

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

qро
ккал/м3год

17,98524

16,14060

15,21828

19,36872

17,52408

16,14060

19,36872

17,52408

16,14060

19,36872

17,52408

16,14060

qср
ккал/м3год

7,79360

6,99426

6,59459

8,39311

7,59377

6,99426

8,39311

7,59377

6,99426

8,39311

7,59377

6,99426

q

Гкал/м3о.п.

0,032172

0,028872

0,027222

0,034647

0,031347

0,028872

0,034647

0,031347

0,028872

0,034647

0,031347

0,028872

 

tнв,ºС

τ,днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

9

12

0,001110

0,000996

0,000939

0,001195

0,001081

0,000996

0,001195

0,001081

0,000996

0,001195

0,001081

0,000996

листопад

2,2

30

0,004870

0,004371

0,004121

0,005245

0,004746

0,004371

0,005245

0,004746

0,004371

0,005245

0,004746

0,004371

грудень

-2,5

31

0,006530

0,005860

0,005525

0,007032

0,006362

0,005860

0,007032

0,006362

0,005860

0,007032

0,006362

0,005860

січень

-4,7

31

0,007230

0,006489

0,006118

0,007787

0,007045

0,006489

0,007787

0,007045

0,006489

0,007787

0,007045

0,006489

лютий

-3,8

28

0,006272

0,005628

0,005307

0,006754

0,006111

0,005628

0,006754

0,006111

0,005628

0,006754

0,006111

0,005628

березень

1,1

31

0,005383

0,004831

0,004555

0,005797

0,005245

0,004831

0,005797

0,005245

0,004831

0,005797

0,005245

0,004831

квітень

9,6

9

0,000777

0,000697

0,000657

0,000837

0,000757

0,000697

0,000837

0,000757

0,000697

0,000837

0,000757

0,000697

 

-0,2

172

0,032172

0,028872

0,027222

0,034647

0,031347

0,028872

0,034647

0,031347

0,028872

0,034647

0,031347

0,028872

Продовження додатка 3
Призначення будівлі

Дитячі садки та ясла

Учбові заклади (висщі, середньо-технічні, профтехучилища)

Рік спорудження

до 1980

після 1981

до 1980

після 1981

Об'єм будівлі, м³

< 5 000

> 5000

< 5 000

> 5000

< 10 000

10-15 тис.

15-20 тис.

> 20000

< 10 000

10-15 тис.

15-20 тис.

> 20000

qtро
ккал/м3годºС

0,38

0,34

0,41

0,38

0,35

0,33

0,3

0,24

0,37

0,34

0,31

0,27

tвн
ºС

20

20

20

20

18

18

18

18

18

18

18

18

&

 

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

qро
ккал/м3год

18,35856

16,42608

19,80792

18,35856

16,14060

15,21828

13,83480

11,06784

17,06292

15,67944

14,29596

12,45132

qср
ккал/м3год

8,42825

7,541064

9,09364

8,42825

6,99426

6,59459

5,99508

4,796064

7,39393

6,79442

6,194916

5,39557

q

Гкал/м3о.п.

0,034792

0,031130

0,037539

0,034792

0,028872

0,027222

0,024748

0,019798

0,030522

0,028047

0,025573

0,022273

 

tнв,ºС

τ,днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

9

12

0,001322

0,001182

0,001426

0,001322

0,000996

0,000939

0,000854

0,000683

0,001053

0,000967

0,000882

0,000768

листопад

2,2

30

0,005346

0,004784

0,005768

0,005346

0,004371

0,004121

0,003746

0,002997

0,004620

0,004246

0,003871

0,003372

грудень

-2,5

31

0,006983

0,006248

0,007535

0,006983

0,005860

0,005525

0,005023

0,004018

0,006195

0,005693

0,005191

0,004520

січень

-4,7

31

0,007666

0,006859

0,008271

0,007666

0,006489

0,006118

0,005562

0,004449

0,006860

0,006303

0,005747

0,005006

лютий

-3,8

28

0,006672

0,005970

0,007199

0,006672

0,005628

0,005307

0,004825

0,003860

0,005950

0,005468

0,004985

0,004342

березень

1,1

31

0,005866

0,005249

0,006329

0,005866

0,004831

0,004555

0,004141

0,003313

0,005107

0,004693

0,004279

0,003727

квітень

9,6

9

0,000937

0,000838

0,001011

0,000937

0,000697

0,000657

0,000597

0,000478

0,000737

0,000677

0,0006180

0,000538

 

-0,2

172

0,034792

0,031130

0,037539

0,034792

0,028872

0,027222

0,024748

0,019798

0,030522

0,028047

0,025573

0,022273

Призначення будівлі

Бібліотеки

Поліклініки, лікарні, диспансери

Рік спорудження

до 1980

після 1981

до 1980

після 1981

Об'єм будівлі, м³

< 5 000

> 5000

< 5 000

> 5000

< 10 000

10-15 тис.

15-20 тис.

> 20000

< 10 000

10-15 тис.

15-20 тис.

> 20000

qtро
ккал/м3годºС

0,45

0,35

0,45

0,35

0,4

0,36

0,32

0,3

0,4

0,36

0,32

0,3

tвн
ºС

18

18

18

18

20

20

20

20

20

20

20

20

&

 

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

qро
ккал/м3год

20,75220

16,14060

20,75220

16,14060

19,32480

17,39232

15,45984

14,49360

19,32480

17,39232

15,45984

14,49360

qср
ккал/м3год

8,99262

6,99426

8,99262

6,99426

8,87184

7,98466

7,09747

6,65388

8,87184

7,98466

7,09747

6,65388

 Продовження додатка 3 
Призначення будівлі

Бібліотеки

Поліклініки, лікарні, диспансери

Рік спорудження

до 1980

після 1981

до 1980

після 1981

Об'єм будівлі, м³

< 5 000

> 5000

< 5 000

> 5000

< 10 000

10-15 тис.

15-20 тис.

> 20000

< 10 000

10-15 тис.

15-20 тис.

> 20000

tнв,ºС

τ,днів

q

Гкал/м3о.п.

0,037122

0,028872

0,037122

0,028872

0,036623

0,032961

0,029298

0,027467

0,036623

0,032961

0,029298

0,027467

жовтень

9

12

0,001280

0,000996

0,001280

0,000996

0,001391

0,001252

0,001113

0,001043

0,001391

0,001252

0,001113

0,001043

листопад

2,2

30

0,005620

0,004371

0,005620

0,004371

0,005628

0,005065

0,004502

0,004221

0,005628

0,005065

0,004502

0,004221

грудень

-2,5

31

0,007535

0,005860

0,007535

0,005860

0,007351

0,006616

0,005881

0,005513

0,007351

0,006616

0,005881

0,005513

січень

-4,7

31

0,008343

0,006489

0,008343

0,006489

0,008069

0,007262

0,006455

0,006052

0,008069

0,007262

0,006455

0,006052

лютий

-3,8

28

0,007237

0,005628

0,007237

0,005628

0,007023

0,006321

0,005618

0,005267

0,007023

0,006321

0,005618

0,005267

березень

1,1

31

0,006211

0,004831

0,006211

0,004831

0,006175

0,005557

0,004940

0,004631

0,006175

0,005557

0,004940

0,004631

квітень

9,6

9

0,000896

0,000697

0,000896

0,000697

0,000986

0,000888

0,000789

0,000740

0,000986

0,000888

0,000789

0,000740

-0,2

172

0,037122

0,028872

0,037122

0,028872

0,036623

0,032961

0,029298

0,027467

0,036623

0,032961

0,029298

0,027467

Призначення будівлі

Лабораторні корпуси

Готелі

Рік спорудження

до 1980

після 1981

до 1980

після 1981

Об'єм будівлі, м³

< 5 000

5-10 тыс.

> 10000

< 5 000

5-10 тис.

> 10000

< 5 000

5-10 тис.

> 10000

< 5 000

5-10 тис.

> 10000

qtро
ккал/м3годºС

0,37

0,35

0,33

0,37

0,35

0,33

0,56

0,35

0,32

0,56

0,35

0,32

tвн
ºС

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

&

 

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

qро
ккал/м3год

17,06292

16,14060

15,21828

17,06292

16,14060

15,21828

25,82496

16,14060

14,75712

25,82496

16,14060

14,75712

qср
ккал/м3год

7,39393

6,99426

6,59459

7,39393

6,99426

6,59459

11,19082

6,99426

6,39475

11,19082

6,99426

6,39475

q

Гкал/м3о.п.

0,030522

0,028872

0,027222

0,030522

0,028872

0,027222

0,046196

0,028872

0,026398

0,046196

0,028872

0,026398

 

tнв,ºС

τ,днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

9

12

0,001053

0,000996

0,000939

0,001053

0,000996

0,000939

0,001594

0,000996

0,000911

0,001594

0,000996

0,000911

листопад

2,2

30

0,004620

0,004371

0,004121

0,004620

0,004371

0,004121

0,006993

0,004371

0,003996

0,006993

0,004371

0,003996

грудень

-2,5

31

0,006195

0,005860

0,005525

0,006195

0,005860

0,005525

0,009376

0,005860

0,005358

0,009376

0,005860

0,005358

січень

-4,7

31

0,006860

0,006489

0,006118

0,006860

0,006489

0,006118

0,010382

0,006489

0,005933

0,010382

0,006489

0,005933

Продовження додатка 3
Призначення будівлі

Лабораторні корпуси

Готелі

Рік спорудження

до 1980

після 1981

до 1980

після 1981

Об'єм будівлі, м³

< 5 000

5-10 тыс.

> 10000

< 5 000

5-10 тис.

> 10000

< 5 000

5-10 тис.

> 10000

< 5 000

5-10 тис.

> 10000

лютий

-3,8

28

0,005950

0,005628

0,005307

0,005950

0,005628

0,005307

0,009006

0,005628

0,005146

0,009006

0,005628

0,005146

березень

1,1

31

0,005107

0,004831

0,004555

0,005107

0,004831

0,004555

0,007730

0,004831

0,004417

0,007730

0,004831

0,004417

квітень

9,6

9

0,000737

0,000697

0,000657

0,000737

0,000697

0,000657

0,001115

0,000697

0,000637

0,001115

0,000697

0,000637

 

-0,2

172

0,030522

0,028872

0,027222

0,030522

0,028872

0,027222

0,046196

0,028872

0,026398

0,046196

0,028872

0,026398

Призначення будівлі

Спорткомплекси та басейни

 

 

 

 

Рік спорудження

до 1980

після 1981

 

 

Об'єм будівлі, м³

< 5 000

5-10 тис.

10-15 тис.

> 15000

< 5 000

5-10 тис.

10-15 тис.

> 15000

 

 

 

 

qtро
ккал/м3годºС

0,42

0,33

0,3

0,25

0,43

0,33

0,3

0,25

 

 

 

 

tвн
ºС

18

18

18

18

18

18

18

18

 

 

 

 

&

 

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

 

 

 

 

qро
ккал/м3год

19,36872

15,21828

13,83480

11,52900

19,82988

15,21828

13,83480

11,52900

 

 

 

 

qср
ккал/м3год

8,39311

6,59459

5,99508

4,99590

8,59295

6,59459

5,99508

4,99590

 

 

 

 

q

Гкал/м3о.п.

0,034647

0,027222

0,024748

0,020623

0,035472

0,027222

0,024748

0,020623

 

 

 

 

tнв,ºС

τ,днів

жовтень

9

12

0,001195

0,000939

0,000854

0,000711

0,001224

0,000939

0,000854

0,000711

 

 

 

листопад

2,2

30

0,005245

0,004121

0,003746

0,003122

0,005370

0,004121

0,003746

0,003122

 

 

 

грудень

-2,5

31

0,007032

0,005525

0,005023

0,004186

0,007200

0,005525

0,005023

0,004186

 

 

 

січень

-4,7

31

0,007787

0,006118

0,005562

0,004635

0,007972

0,006118

0,005562

0,004635

 

 

 

лютий

-3,8

28

0,006754

0,005307

0,004825

0,004020

0,006915

0,005307

0,004825

0,004020

 

 

 

березень

1,1

31

0,005797

0,004555

0,004141

0,003451

0,005935

0,004555

0,004141

0,003451

 

 

 

квітень

9,6

9

0,000837

0,000657

0,000597

0,000498

0,000856

0,000657

0,000597

0,000498

 

 

 

 

-0,2

172

0,034647

0,027222

0,024748

0,020623

0,035472

0,027222

0,024748

0,020623

 

 

 

Продовження додатка 3
Призначення будівлі

Гаражи

Призначення будівлі

Бюджетні організації, вбудовані в житлові

будинки
Рік спорудження

до 1980

після 1981

Об'єм будівлі, м³

< 2 000

2 - 3 тис.

3 - 5 тис.

> 5000

< 2 000

2 - 3 тис.

3 - 5 тис.

> 5000

1-2 поверхи

3-4поверхи

5 та більше 

 

qtро
ккал/м3годºС

0,7

0,6

0,56

0,5

0,7

0,6

0,56

0,5

 

 

 

 

tвн
ºС

10

10

10

10

10

10

10

10

18

18

18

 

&

 

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

 

 

 

 

qро
ккал/м3год

26,13240

22,39920

20,90592

18,66600

26,13240

22,39920

20,90592

18,66600

 

 

 

 

qср
ккал/м3год

7,83972

6,71976

6,27178

5,59980

7,83972

6,71976

6,27178

5,59980

 

 

 

 

q

Гкал/м3о.п.

0,032362

0,027739

0,025890

0,023116

0,032362

0,027739

0,025890

0,023116

0,066084

0,037116

0,030779

 

 

tнв,ºС

τ,днів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень

9

12

0,000221

0,000190

0,000177

0,000158

0,000221

0,000190

0,000177

0,000158

0,002279

0,001280

0,001062

 

листопад

2,2

30

0,004315

0,003698

0,003452

0,003082

0,004315

0,003698

0,003452

0,003082

0,010004

0,005619

0,004659

 

грудень

-2,5

31

0,007145

0,006124

0,005716

0,005104

0,007145

0,006124

0,005716

0,005104

0,013413

0,007533

0,006247

 

січень

-4,7

31

0,008403

0,007202

0,006722

0,006002

0,008403

0,007202

0,006722

0,006002

0,014852

0,008342

0,006917

 

лютий

-3,8

28

0,007125

0,006107

0,005700

0,005089

0,007125

0,006107

0,005700

0,005089

0,012883

0,007236

0,006000

 

березень

1,1

31

0,005087

0,004361

0,004070

0,003634

0,005087

0,004361

0,004070

0,003634

0,011057

0,006210

0,005150

 

квітень

9,6

9

0,000066

0,000057

0,000053

0,000047

0,000066

0,000057

0,000053

0,000047

0,001596

0,000896

0,000743

 

 

-0,2

172

0,032362

0,027739

0,025890

0,023116

0,032362

0,027739

0,025890

0,023116

0,066084

0,037116

0,030778

 

Призначення будівлі

Пожежне депо

Пральні

Рік спорудження

до 1980

після1981

до 1980

після1981

Об'єм будівлі, м³

< 2 000

2 - 5 тис.

> 5000

< 2 000

2 - 5 тис.

> 5000

< 5000

5 - 10 тис.

> 10000

< 5000

5 - 10 тис.

> 10000

qtро
ккал/м3годºС

0,48

0,46

0,45

0,48

0,46

0,45

0,38

0,33

0,31

0,38

0,33

0,31

tвн
ºС

10

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

&

 

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

qро
ккал/м3год

17,91936

17,17272

16,79940

17,91936

17,17272

16,79940

16,27236

14,13126

13,27482

16,27236

14,13126

13,27482

qср
ккал/м3год

5,37581

5,15182

5,03982

5,37581

5,15182

5,03982

6,34205

5,50757

5,17378

6,34205

5,50757

5,17378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 3
Призначення будівлі

Пожежне депо

Пральні

Рік спорудження

до 1980

після1981

до 1980

після1981

Об'єм будівлі, м³

< 2 000

2 - 5 тис.

> 5000

< 2 000

2 - 5 тис.

> 5000

< 5000

5 - 10 тис.

> 10000

< 5000

5 - 10 тис.

> 10000

q

Гкал/м3о.п.

0,022191

0,021267

0,020804

0,022191

0,021267

0,020804

0,026180

0,022735

0,021357

0,026180

0,022735

0,021357

tнв,ºС

τ,днів

жовтень

9

12

0,000152

0,000145

0,000142

0,000152

0,000145

0,000142

0,000721

0,000626

0,000588

0,000721

0,000626

0,000588

листопад

2,2

30

0,002959

0,002835

0,002774

0,002959

0,002835

0,002774

0,003844

0,003339

0,003136

0,003844

0,003339

0,003136

грудень

-2,5

31

0,004899

0,004696

0,004593

0,004899

0,004696

0,004593

0,005431

0,004716

0,004431

0,005431

0,004716

0,004431

січень

-4,7

31

0,005762

0,005522

0,005402

0,005762

0,005522

0,005402

0,006114

0,005309

0,004987

0,006114

0,005309

0,004987

лютий

-3,8

28

0,004886

0,004682

0,004580

0,004886

0,004682

0,004580

0,005270

0,004576

0,004299

0,005270

0,004576

0,004299

березень

1,1

31

0,003488

0,003343

0,003270

0,003488

0,003343

0,003270

0,004314

0,003746

0,003519

0,004314

0,003746

0,003519

квітень

9,6

9

0,000045

0,000044

0,000043

0,000045

0,000044

0,000043

0,000486

0,000423

0,000397

0,000486

0,000423

0,000397

 

-0,2

172

0,022191

0,021267

0,020804

0,022191

0,021267

0,020804

0,026180

0,022735

0,021357

0,026180

0,022735

0,021357

Призначення будівлі

Підприємства громадського харчування, їдальні, фабрики-кухні

Будинки побуту

Рік спорудження

до 1980

після1981

до 1980

після1981

Об'єм будівлі, м³

< 5 000

5 - 10 тис.

> 10 000

< 5 000

5 - 10 тис.

> 10 000

< 5 000

5 - 10 тис.

> 10 000

< 5 000

5 - 10 тис.

> 10 000

qtро
ккал/м3годºС

0,35

0,33

0,3

0,37

0,35

0,3

0,42

0,35

0,33

0,42

0,35

0,33

tвн
ºС

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

&

 

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

1,098

qро
ккал/м3год

15,37200

14,49360

13,17600

16,25040

15,37200

13,17600

18,44640

15,37200

14,49360

18,44640

15,37200

14,49360

qср
ккал/м3год

6,22566

5,86991

5,33628

6,58141

6,22566

5,33628

7,47079

6,22566

5,86991

7,47079

6,22566

5,86991

q

Гкал/м3о.п.

0,025700

0,024231

0,022028

0,027168

0,025700

0,022028

0,030839

0,025700

0,024231

0,030839

0,025700

0,024231

tнв,ºС

τ,днів

жовтень

9

12

0,000775

0,000730

0,000664

0,000819

0,000775

0,000664

0,000930

0,000775

0,000730

0,000930

0,000775

0,000730

листопад

2,2

30

0,003818

0,003599

0,003272

0,004036

0,003818

0,003272

0,004581

0,003818

0,003599

0,004581

0,003818

0,003599

грудень

-2,5

31

0,005288

0,004986

0,004533

0,005590

0,005288

0,004533

0,006346

0,005288

0,004986

0,006346

0,005288

0,004986

січень

-4,7

31

0,005917

0,005579

0,005072

0,006255

0,005917

0,005072

0,007100

0,005917

0,005579

0,007100

0,005917

0,005579

лютий

-3,8

28

0,005112

0,004820

0,004382

0,005404

0,005112

0,004382

0,006134

0,005112

0,004820

0,006134

0,005112

0,004820

березень

1,1

31

0,004259

0,004016

0,003650

0,004503

0,004259

0,003650

0,005111

0,004259

0,004016

0,005111

0,004259

0,004016

Продовження додатка 3
Призначення будівлі

Підприємства громадського харчування, їдальні, фабрики-кухні

Будинки побуту

Рік спорудження

до 1980

після1981

до 1980

після1981

Об'єм будівлі, м³

< 5 000

5 - 10 тис.

> 10 000

< 5 000

5 - 10 тис.

> 10 000

< 5 000

5 - 10 тис.

> 10 000

< 5 000

5 - 10 тис.

> 10 000

квітень

9,6

9

0,000531

0,000501

0,000455

0,000561

0,000531

0,000455

0,000637

0,000531

0,000501

0,000637

0,000531

0,000501

 

-0,2

172

0,025700

0,024231

0,022028

0,027168

0,025700

0,022028

0,030839

0,025700

0,024231

0,030839

0,025700

0,024231




Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради                                                                                                                                                                     О.А.Чернишов
Додаток 4
до рішення виконавчого комітету 
міської ради  
від   16.08.2019   №   223    
НОРМИ
питомих витрат теплоти на гаряче водопостачання для бюджетних установ і організацій та інших споживачів. 
теплопостачання яких здійснює комунальне підприємство Кам’янської міської ради «Кам’янська теплопостачальна компанія»
	Звітний період
	Розрахункова  формула
	Питома норма, Гкал/м3

	Січень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-5о) х 10-6
	0,060

	Лютий
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-5о) х 10-6
	0,060

	Березень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-5о) х 10-6
	0,060

	Квітень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2[ (55о-5о)9/30 + (55-15) х 21/30 ]х 10-6
	0,052

	Травень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-15о) х 10-6
	0,048

	Червень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-15о) х 10-6
	0,048

	Липень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-15о) х 10-6
	0,048

	Серпень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-15о) х 10-6
	0,048

	Вересень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-15о) х 10-6
	0,048

	Жовтень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2[ (55о-15о)19/31 + (55-5) х 12/31 ]х 10-6 
	0,053

	Листопад
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-5о) х 10-6
	0,060

	Грудень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-5о) х 10-6
	0,060


Примітка:   Розрахунок норм питомих  витрат теплоти на гаряче водопостачання для бюджетних установ та організацій (II гр.)  та інших споживачів  
(III гр.) виконаний на підставі формули  2.25 «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових 
та громадських споруд, а також на господарсько-побутові  потреби  в  Україні»  КТМ 204 України 244-94 (КТМ) та згідно даних ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія. 
Перший заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів міської ради                                                                                                        О.А.Чернишов        
