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Додаток 5
до рішення виконавчого комітету
міської ради 

від 19.06.2018 №166
РОЗРАХУНОК
норм питомих витрат теплоти на гаряче водопостачання для бюджетних установ і організацій та інших споживачів 
КП КМР «Кам’янська теплопостачальна компанія»

Розрахунок норм питомих  витрат теплоти на гаряче водопостачання для бюджетних установ та організацій (II гр.)  та інших споживачів  (III гр.) виконаний на підставі формули  2.25 «Норм та вказівок по нормуванню витрат палива 
та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові  потреби  в  Україні»  КТМ 204 України 244-94 (КТМ) та згідно даних ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія. 
Результати розрахунку зведені у таблиці:
	Звітний період
	Розрахункова  формула
	Питома норма, Гкал/м3

	Січень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-5о) х 10-6
	0,060

	Лютий
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-5о) х 10-6
	0,060

	Березень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-5о) х 10-6
	0,060

	Квітень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2[ (55о-5о)9/30 + (55-15) х 21/30 ]х 10-6
	0,052

	Травень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-15о) х 10-6
	0,048

	Червень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-15о) х 10-6
	0,048

	Липень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-15о) х 10-6
	0,048

	Серпень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-15о) х 10-6
	0,048

	Вересень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-15о) х 10-6
	0,048


Продовження додатка 5
	Звітний період
	Розрахункова  формула
	Питома норма, Гкал/м3

	Жовтень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2[ (55о-15о)19/31 + (55-5) х 12/31 ]х 10-6 
	0,053

	Листопад
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-5о) х 10-6
	0,060

	Грудень
	103л х 1ккал/(л. оС) х 1,2 (55о-5о) х 10-6
	0,060


Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів міської

ради, керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради                                                                    
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